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华 测 检 测 认 证 集 团 股 份 有 限 公 司 

 

No.63981A1465 

 

检 测 报 告 

委托单位 / 

  

受检单位 清远粤海水务有限公司 

  

受检单位地址 广东省清远市清城区洲心街道站前路江南水厂 

项目名称 

 

 

清远市江南水厂 2022 年下半年出厂水两虫指标委托检

测项目 

  

样品类型 生活饮用水 

  

检测类别 委托检测 



 

报 告 说 明 
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1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。 

2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。 

3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。 

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。 

5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供

参考；报告中样品名称由客户提供，本实验室对此真实性不承担责任。 

6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。 

7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。 

8.  对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

华测检测认证集团股份有限公司 

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 

邮政编码：518101  

检测委托受理电话：0755-33681225 

报告质量投诉电话：0755-33683986，33682778 

传真：0755-33683385 

 

编       制：   签      发：  

   签发人姓名： 李胜云 

审       核：   签 发 日 期： 2022/11/11 
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表 1：               

样品信息： 

样品类型 生活饮用水 采样人员 崔明钊、李宇辉 

采样点名称 
清远市江南水厂综合加药间

一楼出厂水取水口 
样品状态 无色、透明、无异味 

采样时间 2022-11-01  16:29 检测日期 2022-11-01~2022-11-08 

检测结果： 

检测项目 结果 

中华人民共和国国家标准 

《生活饮用水卫生标准》 

（GB 5749-2006） 

表 3 水质非常规指标及限值 

单位 
结果

判定 

贾第鞭毛虫 ND <1 个/10L 达标 

隐孢子虫 ND <1 个/10L 达标 

备注：ND=未检出。 

 

检测结果结论： 

    该检测报告生活饮用水（清远市江南水厂综合加药间一楼出厂水取水口）检测项目的检

测结果均符合中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）上表所列

相应限值的要求。 

 

 

                

表 2：               

测试方法及检出限、仪器设备： 

样品类型 检测项目 
检测标准（方法）名称 

及编号（含年号） 

方法 

检出限 

仪器设备 

名称及型号 

生活饮用水 

贾第鞭毛虫 
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 

GB/T 5750.12-2006 5.1 

0.1 

个/10L 

显微镜 

BX-53 

隐孢子虫 
生活饮用水标准检验方法 微生物指标 

GB/T 5750.12-2006 6 

0.1 

个/10L 

显微镜 

BX-53 

 

 

***报告结束*** 
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